
co
d.

 3
54

0I
42

1 
—

 0
9/

20
08

  (
Re

v.
 0

0)

ECONCEPT TECH 35 C

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE, INSTALARE I ÎNTRETINERE 



B

Declara ie de conformitate
Produc tor: FERROLI S.p.A.
Adres : Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar  c  acest aparat este în conformitate cu urm toarele directive CEE:
• Directiva Aparate cu Gaz 90/396
• Directiva Randament 92/42
• Directiva Joas  Tensiune 73/23 (modificat  de 93/68)
• Directiva Compatibilitate Electromagnetic  89/336 (modificat  de 93/68)

Pre edinte i reprezentant legal
Cavaler al Muncii

Dante Ferroli

B
Acest simbol indic “Aten ie” i apare al turi de toate avertismentele referitoare la si-
guran . Respecta i cu stricte e aceste indica ii pentru a evita pericolul i pagubele cau-
zate persoanelor, animalelor i bunurilor.

A Acest simbol atrage aten ia asupra unei observa ii sau a unui avertisment important.
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• Citi i cu aten ie avertismentele din acest manual de
instruc iuni, întrucât ofer  indica ii importante privind
siguran a în instalare, utilizarea i între inerea.

• Manualul de instruc iuni constituie parte integrant
i important  a produsului i trebuie p strat cu grij

de c tre utilizator pentru orice consultare ulterioar .
• În cazul în care aparatul trebuie vândut sau transfe-

rat unui alt proprietar sau dac  trebuie mutat, asigu-
ra i-v  întotdeauna c  manualul înso e te centrala,
astfel încât s  poat  fi consultat de c tre noul pro-
prietar i/sau de c tre instalator.

• Instalarea i opera iunile de între inere trebuie efec-
tuate respectând normele în vigoare, în conformitate
cu instruc iunile produc torului, i trebuie s  fie rea-
lizate de personal calificat profesional.

• O instalare gre it  sau între inerea necorespunz to-
are pot cauza pagube persoanelor, animalelor sau
lucrurilor. Este exclus  orice responsabilitate din
partea produc torului pentru pagubele cauzate de
gre eli în instalare i în utilizare, i în general pentru
nerespectarea instruc iunilor oferite de produc tor.

• Înainte de efectuarea oric rei opera ii de cur are
sau de între inere, deconecta i aparatul de la
re eaua de alimentare ac ionând întrerup torul in-
stala iei i/sau cu ajutorul dispozitivelor corespun-
z toare de blocare.

• În caz de defec iune i/sau de func ionare defec-
tuoas  a aparatului, dezactiva i-l, evitând orice în-
cercare de reparare sau de interven ie direct .
Adresa i-v  exclusiv personalului calificat profesio-
nal. Eventuala reparare-înlocuire a produselor va
trebui efectuat  numai de c tre personalul calificat
profesional, utilizându-se exclusiv piese de schimb
originale. Nerespectarea celor men ionate mai sus
poate compromite siguran a aparatului.

• Pentru a garanta buna func ionare a aparatului este
indispensabil s  solicita i personalului calificat efec-
tuarea între inerii  periodice.

• Acest aparat va trebui s  fie destinat numai utiliz rii
pentru care a fost proiectat în mod expres. Orice alt
utilizare este considerat  necorespunz toare i, prin
urmare, periculoas .

• Dup  dezambalare asigura i-v  c  aparatul a fost li-
vrat complet. Materialele de ambalaj nu trebuie l sa-
te la îndemâna copiilor întrucât constituie o
poten ial  surs  de pericol.

• Dac  ave i îndoieli, nu utiliza i aparatul i adresa i-v
furnizorului.

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare sim-
plificat  a produsului. În aceast  reprezentare pot
exista diferen e mici, nesemnificative, fa  de produ-
sul furnizat.
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1. Instruc iuni de utilizare
1.1 Prezentare

Stimate Client,
V  mul umim c  a i ales ECONCEPT TECH 35 C, o central  mural FERROLI de concep ie avansat , tehnologie de
avangard , nivel ridicat de fiabilitate i calitate constructiv . V  rug m s  citi i cu aten ie acest manual întrucât ofer
indica ii importante referitoare la siguran a de instalare, utilizare i între inere.
ECONCEPT TECH 35 C este un generator termic cu camer  etan  pentru înc lzire i pentru prepararea apei calde
menajere cu preamestec i condensare, cu randament foarte ridicat i cu emisii foarte reduse, care func ioneaz  cu
gaz natural sau GPL i e dotat cu sistem de control cu microprocesor.
Corpul centralei este alc tuit dintr-un schimb tor de c ldur  lamelar din aluminiu i dintr-un arz tor cu preamestec,
din ceramic , dotat cu aprindere electronic  cu controlul fl c rii prin ionizare, cu ventilator cu vitez  modulant i valv
de gaz modulant .

1.2 Panoul  de comand

fig. 1  - Panoul de control

Legend
1 = Tast  pentru mic orarea  temperaturii apei calde

menajere
2 = Tast  pentru m rirea  temperaturii apei calde

menajere
3 = Tast  pentru mic orarea  temperaturii instala iei

de înc lzire
4 = Tast  pentru m rirea temperaturii instala iei de

înc lzire
5 = Afi aj
6 = Tast  Resetare - selectare mod Var /Iarn  - Me-

niu “Temperatur  variabil ”
7 = Tast  selectare mod Economy / Comfort - Aprin-

dere/Stingere aparat
8 = Simbol ap  cald  menajer
9 = Indicator func ionare ap  cald  menajer

10 = Indicator mod Var
11 = Indicator multi-func ie (clipe te intermitent  în

timpul func iei de protec ie a schimb torului)
12 = Indicator modul Eco (Economy)
13 = Indicator func ionare înc lzire
14 = Simbol înc lzire
15 = Indicator arz tor aprins i putere curent  (cli-

pe te intermitent în timpul func iei de protec ie a
fl c rii)
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Indica ii  în timpul func ion rii

Înc lzire
Cererea de înc lzire (generat  de Termostatul de camer  sau de Cronocomanda la distan ) e indicat  de clipirea in-
termitent  a aerului cald de deasupra caloriferului (det. 13 i 14 - fig. 1).
Pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curent  din turul instala iei de înc lzire i, în intervalul  de a teptare pentru
înc lzire, mesajul “d2”.

fig. 2

Circuit ap  cald  menajer
Cererea de ap  cald  menajer  (generat  de deschiderea robinetului de ap  cald  menajer ) e indicat  de clipirea in-
termitent  a apei calde de sub robinet  (det. 8 i 9 - fig. 1).
Pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curent  de ie ire a apei calde menajere  i, în intervalul de a teptare pentru
ap  menajer , mesajul “d1“.

fig. 3

Comfort
Cererea Comfort (resetarea temperaturii interne a centralei) e indicat  de clipirea intermitent  a apei calde de sub ro-
binet (det. 9 - fig. 1).
Pe afi aj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curent  a apei din central .

fig. 4
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1.3 Aprinderea i stingerea
Aprinderea centralei
Alimenta i cu energie electric  aparatul.

fig. 5 - Aprinderea centralei

• În urm toarele 120 de secunde pe afi aj apare FH, care indic  ciclul de evacuare a aerului din instala ia de înc lzire.
• În timpul primelor 5 secunde, pe afi aj apare i versiunea software a cartelei.
• Deschide i robinetul de gaz din amonte de central .
• Dup  ce dispare mesajul FH, centrala esta preg tit  pentru func ionarea  automat  de fiecare dat  când deschide i

robinetul de ap  cald  menajer  sau când exist  o cerere la termostatul de camer .

Stingerea centralei
Ap sa i pe tasta  (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 6 - Stingerea centralei

Când centrala este oprit , cartela electronic  mai este înc   alimentat  cu energie electric .
E dezactivat  func ionarea circuitului de ap  cald  menajer i a circuitului de înc lzire. R mâne activ sistemul antiîn-
ghe .
Pentru a porni din nou centrala, ap sa i din nou pe tasta  (det. 7 fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 7

Centrala este preg tit  imediat pentru func ionare,  de fiecare dat  când deschide i robinetul de ap  cald  menajer
sau când exist  o cerere la termostatul de camer .
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B
Dac  întrerupe i alimentarea cu energie electric i/sau cu gaz a aparatului,  sistemul antiînghe  nu func ione-
az . Pe perioada întreruperilor de lung  durat  în timpul iernii,  pentru a evita defec iunile cauzate de înghe ,
se recomand   s  evacua i toat  apa din central , atât apa menajer  cât i pe cea  din instala ie; sau s  eva-
cua i numai apa menajer i s  introduce i  lichidul antigel corespunz tor în instala ia de înc lzire, conform
instruc iunilor din sez. 2.3.

1.4 Regl rile
Comutarea  Var /Iarn
Ap sa i pe tasta  (det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.

fig. 8

Pe afi aj se activeaz  simbolul Var  (det. 10 - fig. 1): centrala va prepara numai ap  cald  menajer . R mâne activ
sistemul antiînghe .
Pentru a dezactiva modul Var , ap sa i din nou pe tasta  (det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.

Reglarea  temperaturii din circuitul de înc lzire
Cu ajutorul tastelor pentru înc lzire  (det. 3 i 4 - fig. 1) modifica i temperatura de la un minim de 20°C la un
maxim de 90°.

fig. 9

Reglarea temperaturii apei calde menajere
Cu ajutorul tastelor pentru ap  cald  menajer   (det. 1 i 2 - fig. 1) modifica i  temperatura de la un minim de
40°C la un maxim de 55°C.

fig. 10
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Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental op ional)
Stabili i cu ajutorul termostatului ambiental temperatura dorit  în interiorul înc perilor. Dac  nu este prev zut  cu ter-
mostat ambiental, centrala asigur  men inerea instala iei la temperatura dorit , stabilit  pentru turul instala iei.

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand  la distan  op ional )
Stabili i cu ajutorul cronocomandei la distan  temperatura ambiental  dorit  în interiorul înc perilor. Centrala va regla
temperatura apei din instala ie în func ie de temperatura ambiental  reglat . În ceea ce prive te func ionarea cu crono-
comand  la distan , consulta i manualul de utilizare.

Selectare  ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o func ie care asigur  o vitez  ridicat  de preparare a apei calde menajere i un confort maxim
pentru utilizator. Când dispozitivul este activat (modul COMFORT),  temperatura apei din central  este men inut , per-
mi ând  a adar ca apa cald  s  fie disponibil  imediat, la ie irea din central ,  la deschiderea robinetului, evitându-se
timpii de a teptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat de c tre utilizator (modul ECO) ap sând pe tasta  (det. 7 - fig. 1). În modul ECO pe
afi aj se activeaz  simbolul ECO (det. 12 - fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT ap sa i  din nou pe tasta  (det.
7 - fig. 1).

Temperatura variabil
Când e instalat  sonda extern  (op ional), sistemul  de reglare al centralei lucreaz  cu “Temperatur  variabil ”. În acest
mod, temperatura din circuitul de înc lzire este reglat   în func ie de condi iile climatice externe, astfel încât s  se ga-
ranteze  un confort ridicat i economie de energie  tot anul. În special, când cre te temperatura extern  se reduce tem-
peratura din turul instala iei, în func ie de o anumit  “curb  de compensare”.
Cu reglarea Temperatur  Variabil , temperatura setat  cu ajutorul tastelor pentru înc lzire  (det. 3 i 4 - fig. 1)
devine temperatura maxim  din turul instala iei. Se recomand  s  se regleze la valoarea maxim  pentru a permite si-
stemului s  regleze total intervalul  util de func ionare.
Centrala trebuie reglat  în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efectua oricum eventuale modific ri
pentru îmbun t irea confortului.

Curba de compensare i deplasarea curbelor
Ap sând pe tasta  (det. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se acceseaz  meniul "Temperatur  variabil "; este vizualizat
mesajul "CU" care clipe te intermitent (fig. 11).
Cu ajutorul tastelor pentru ap  cald  menajer   (det. 1 i 2 - fig. 1) modifica i curba dorit  de la 1 la 10 în
func ie de caracteristic  (fig. 13). Reglând curba la 0, reglarea Temperatur  Variabil  este dezactivat .

fig. 11 - Curba de compensare

���
�������
��	��



ECONCEPT TECH 35 C

96 RO
cod. 3540I421  -  09/2008  (Rev. 00)

Ap sând pe tastele înc lzire  (det. 3 i 4 - fig. 1) se acceseaz  deplasarea paralel  a curbelor; este vizualizat
mesajul "OF" care clipe te intermitent (fig. 12). Cu ajutorul tastelor pentru ap  cald  menajer   (det. 1 i 2 -
fig. 1) regla i deplasarea  paralel  a curbelor în func ie de caracteristic  (fig. 14).

fig. 12 - Deplasarea paralel  a curbelor

Ap sând din nou pe tasta  (det. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se iese din meniul "Temperatur  variabil ".
Dac  temperatura ambiant  e mai mic  fa  de valoarea dorit ,  se recomand  s  selecta i o curb  de ordin superior
i invers. Continua i cu m riri sau mic or ri de câte o unitate i verifica i  rezultatul în înc pere.

fig. 13 - Curbe de compensare

fig. 14 - Exemplu de deplasare paralel  a curbelor de compensare

A
Dac  la central  este conectat  Croncomanda la distan  (op ional), regl rile de mai sus trebuie efectuate
conform indica iilor din tabel 1.
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Tabel. 1

Reglarea  presiunii hidraulice din instala ie
Presiunea de umplere a instala iei reci, indicat  de hidrometrul  centralei, trebuie s  fie de aproximativ 1,0 bar. Dac
presiunea în instala ie coboar  la valori inferioare celei minime, cartela centralei va activa anomalia F37 (fig. 15).

fig. 15 - Anomalie presiune insuficient  în instala ie

Cu ajutorul robinetului de umplere (det. 1 - fig. 16), readuce i presiunea din instala ie la o valoare mai mare de 1,0 bar.

fig. 16 - Robinet de umplere

A
Dup  restabilirea presiunii din instala ie, centrala va activa ciclul de evacuare a aerului, de 120 secunde, iden-
tificat pe afi aj cu FH.
La sfâr itul opera iei închide i din nou, întotdeauna, robinetul de umplere (det. 1 - fig. 16)

Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la 
panoul de comand  al centralei.

Reglarea temperaturii în circuitul de ap  menajer Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la 
panoul de comand  al centralei.

Comutarea Var /Iarn Modul Var  are prioritate înaintea unei eventuale cereri de înc lzire de la 
Cronocomanda la distan .

Selectarea Eco/Comfort Dezactivând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Croncomenzii la 

distan , centrala selecteaz  modul Economy. În  aceast  situa ie, tasta  
(det. 7 - fig. 1) de pe panoul centralei este dezactivat .

Activând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Croncomenzii la 

distan , centrala selecteaz  modul Comfort. În  aceast  situa ie, cu tasta  
(det. 7 - fig. 1) de pe panoul centralei,  se poate selecta unul dintre cele dou
moduri.

Temperatur  variabil Atât Cronocomanda la distan  cât i cartela centralei efectueaz  reglarea 
Temperaturii Variabile: dintre  cele dou , are prioritate Temperatura Variabil
de la cartela centralei.
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2. Instalarea
2.1 Dispozi ii generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT  NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT I CU CALIFICARE ATE-
STAT , RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUC IUNILE MEN IONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPO-
ZI IILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERIN ELE NORMELOR NA IONALE I LOCALE I CONFORM REGULILOR DE
BUN  FUNC IONARE TEHNIC

2.2 Locul de instalare
Circuitul de combustie al aparatului este etan  fa   de mediul de instalare i, prin urmare, aparatul poate fi instalat  în
orice înc pere. Mediul de instalare trebuie s  fie suficient  de aerisit, pentru a evita crearea condi iilor de pericol,  în caz
c  exist  totu i mici pierderi de gaz. Aceast  norm   de siguran  este impus  de Directiva CEE nr. 90/396 pentru toate
aparatele care utilizeaz  gaz, chiar i pentru cele cu camer   etan .
În locul de instalare nu trebuie s  existe praf,  obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive. Înc perea trebuie
s  fie uscat i s  fie ferit  de înghe .
Centrala este proiectat  pentru instalarea suspendat  pe perete  i e dotat  în serie cu un cadru de fixare. Fixarea pe
perete  trebuie s  garanteze o sus inere stabil i eficient  a generatorului.

A
Dac  aparatul este încorporat într-un corp de mobilier  sau montat lâng  piese de mobilier, trebuie asigurat
spa iul  necesar pentru demontarea carcasei i pentru desf urarea activit ilor normale  de între inere

2.3 Racordurile hidraulice
Puterea termic  a aparatului trebuie stabilit  în prealabil  cu un calcul al necesarului de c ldur  al cl dirii, conform  nor-
melor în vigoare. Instala ia trebuie s  fie echipat  cu toate componentele  necesare pentru o func ionare corect i re-
gulat . Se recomand  s  interpune i,  între central i instala ia de înc lzire, supape de blocare  care s  permit , dac
este necesar, izolarea centralei de instala ie.

B
Orificiul de evacuare al supapei de siguran  trebuie  racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru a
evita scurgerea  apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de înc lzire. În caz contrar, dac  supapa de
evacuare intervine  inundând înc perea, produc torul centralei nu va putea fi  considerat r spunz tor.
Nu utiliza i evile instala iilor hidraulice ca împ mântare  pentru aparatele electrice.

Înainte de instalare, efectua i o sp lare corect  a  tuturor evilor instala iei, pentru a îndep rta reziduurile sau impurit ile
care  ar putea compromite buna func ionare a aparatului.

B
În plus, trebuie s  fie prev zut  instalarea unui filtru pe conducta de retur în instala ie, pentru a evita ca impu-
rit ile sau n molul care provin din instala ie s  înfunde i s  deterioreze generatoarele de c ldur .
Instalarea filtrului e absolut necesar  în caz de înlocuire a generatoarelor în instala ii existente. Produc torul
nu r spunde de eventualele pagube cauzate generatorului de lipsa ori de instalarea neadecvat  a acestui fil-
tru.

Efectua i racordurile în punctele corespunz toare, conform  desenului din sez. 4.1 i  simbolurilor de pe aparat.

Caracteristicile apei din instala ie
Dac  apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO3), se recomand  s  se utilizeze ap  tratat  corespun-
z tor, pentru a evita posibilele incrusta ii în central . Tratarea nu trebuie s  reduc  duritatea la valori mai mici de 15°F
(DPR 236/88 pentru utilizarea apei destinate consumului uman). Este indispensabil s  se trateze apa utilizat  în cazul
instala iilor foarte mari sau în cazul în care în instala ie se introduce frecvent ap  pentru completare. Dac , în aceste
cazuri, se dovede te necesar  ulterior golirea par ial  sau total  a instala iei, se recomand  s  se efectueze din nou
umplerea cu ap  tratat .

Sistem antiînghe , lichide antigel, aditivi i inhibitori.
Centrala este echipat  cu un sistem antiînghe  care activeaz  centrala în modul înc lzire când temperatura apei din
turul instala iei coboar  sub 6°C. Dispozitivul nu este activ dac  se întrerupe alimentarea cu energie electric i/sau cu
gaz a aparatului. Dac  e necesar, este permis  utilizarea de lichide antigel, aditivi i inhibitori, numai dac  produc torul
lichidelor sau al aditivilor respectivi ofer  o garan ie care s  asigure c  produsele sale sunt corespunz toare i nu pro-
voac  defectarea schimb torului de c ldur  al centralei sau a altor componente i/sau materiale din central i din in-
stala ie. Este interzis  utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor i a inhibitorilor generali, care nu sunt adecva i pentru
utilizarea în instala iile termice i care nu sunt compatibili cu materialele din central i din instala ie.
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2.4 Racordarea la gaz

B
Înainte de efectuarea racord rii, verifica i ca aparatul s  fie proiectat pentru func ionarea cu tipul de combusti-
bil disponibil i efectua i o cur are corect  a tuturor evilor de gaz ale instala iei, pentru a îndep rta eventua-
lele reziduuri care ar putea compromite buna func ionare a centralei.

Racordul la gaz trebuie s  fie efectuat în punctul corespunz tor (vezi fig. 30) în conformitate cu normele în vigoare, cu
o eav  metalic  rigid , sau la perete cu o eav  flexibil  continu  din o el inox, interpunând un robinet de gaz între in-
stala ie i central . Verifica i ca toate racord rile la gaz s  fie etan e. Debitul gazometrului trebuie s  fie suficient pentru
utilizarea simultan  a tuturor aparatelor racordate la acesta. Diametrul conductei de gaz care iese din central  nu este
determinant pentru alegerea diametrului conductei între aparat i gazometru; aceasta trebuie s  fie aleas  în func ie de
lungimea sa i de pierderile de sarcin , în conformitate cu normele în vigoare.

B
Nu utiliza i conductele de gaz ca împ mântare pentru aparatele electrice.

2.5 Racordurile  electrice
Racordarea la re eaua electric

B
Siguran a electric  a aparatului este ob inut  numai când acesta este racordat corect la o instala ie eficient
de împ mântare, realizat  în conformitate cu normele de siguran  în vigoare. Solicita i personalului calificat
profesional s  verifice eficien a i compatibilitatea instala iei de împ mântare, produc torul nefiind responsabil
pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împ mânt rii instala iei. Solicita i de asemenea s  se ve-
rifice dac  instala ia electric  este adecvat  pentru puterea maxim  absorbit  a aparatului, indicat  pe pl cu a
cu datele tehnice ale centralei.

Centrala e precablat i e dotat  cu cablu de racordare la linia electric  de tip "Y", f r techer. Conexiunile la re ea
trebuie efectuate cu un racord fix i trebuie s  fie dotate cu un întrerup tor bipolar ale c rui contacte s  aib  o deschi-
dere de cel pu in 3 mm, interpunând siguran e de max. 3A între central i linie. Este important s  respecta i polarit ile
(FAZ : cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMP MÂNTARE: cablu galben-verde) la conexiunile la linia electric . În faza
de instalare sau de înlocuire a cablului de alimentare, conductorul de împ mântare trebuie l sat cu 2 cm mai lung decât
celelalte.

B
Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie înlocuit de utilizator. În cazul deterior rii cablului, opri i aparatul,
iar pentru înlocuirea acestuia adresa i-v  exclusiv personalului calificat profesional. În cazul înlocuirii cablului
electric de alimentare, utiliza i exclusiv cablu “HAR H05 VV-F” 3 x 0,75 mm2, cu diametrul extern maxim de
8 mm.

Termostatul de camer  (op ional)

B
ATEN IE: TERMOSTATUL DE CAMER  TREBUIE S  AIB  CONTACTELE CURATE. DAC  SE CO-
NECTEAZ  230 V. LA PANOURILE DE BORNE DE ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI DE CAMER ,
SE DETERIOREAZ  IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONIC .
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evita i s  alimenta i aceste dispozitive de la contactele lor de în-
trerupere. Alimentarea lor trebuie efectuat  prin intermediul unui racord direct, de la re ea sau prin baterii, în
func ie de tipul de dispozitiv.
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Sond  extern  (op ional)
Conecta i sonda la bornele corespunz toare. Lungimea maxim  permis  a cablului electric de conectare central  – son-
d  extern  este de 50 m. Poate fi utilizat un cablu obi nuit cu 2 conductoare. Sonda extern  trebuie instalat  de preferat
pe peretele dinspre nord, nord-vest, sau pe cel pe care se afl  majoritatea înc perilor principale în care sta i. Sonda nu
trebuie s  fie expus  la soarele de diminea i, în general, nu trebuie s  fie expus  direct la razele solare; dac  e ne-
cesar, trebuie protejat . În orice caz, sonda nu trebuie s  fie montat  lâng  ferestre, u i, deschideri de aerisire, hornuri
sau surse de c ldur  care ar putea afecta citirea temperaturii.

fig. 17 - Pozi ionare nerecomandat  pentru sonda extern

Accesul  la panoul de borne electric
Urma i indica iile din fig. 18 pentru a avea acces la panoul de borne pentru conexiunile  electrice. Dispunerea bornelor
pentru diferitele conexiuni este indicat i în diagrama electric  din fig. 33.

fig. 18 - Accesul la panoul de borne
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2.6 Conductele pentru gaze arse
Aparatul este de “tipul C” cu camer  etan i tiraj for at, conductele de admisie aer i de evacuare a gazelor arse tre-
buie s  fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare / admisie indicate în continuare. Aparatul  e omologat pentru
a func iona cu toate configura iile de hornuri  Cxy indicate pe pl cu a cu datele tehnice (unele configura ii  sunt men io-
nate cu titlu de exemplu în acest capitol). Cu toate acestea  e posibil ca unele configura ii s  fie limitate în mod expres
sau s  nu fie permise de legi, norme sau regulamente locale. Înainte de  a trece la instalare verifica i i respecta i cu
stricte e  prevederile respective. Respecta i, de asemenea, dispozi iile referitoare  la pozi ionarea terminalelor pe perete
i/sau acoperi i distan ele  minime fa  de ferestre, pere i, deschideri de aerisire etc. 

B
Acest aparat de tipul C trebuie instalat  utilizând conductele de admisie i evacuare gaze arse furnizate de
produc tor, conform UNI-CIG 7129/92. Neutilizarea acestora  atrage dup  sine automat anularea oric rei ga-
ran ii i a responsabilit ii produc torului.

A
La conductele pentru gaze arse mai lungi de un metru,  în faza de instalare trebuie s  se in  cont de dilatarea
natural  a materialelor în timpul func ion rii.

Pentru a evita deform rile, l sa i la fiecare metru de conduct   un spa iu de dilatare de circa 2 ÷ 4 mm.

fig. 19 - Dilatare

��������
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Racordarea  cu tuburi coaxiale

fig. 20 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (  = Aer /  = Gaze arse)

Pentru racordare coaxial  monta i pe aparat unul  dintre urm toarele accesorii de plecare. Pentru cotele pentru efec-
tuarea orificiilor în perete consulta i  la sez. 4.1.  E necesar ca eventualele por iuni orizontale ale conductelor de eva-
cuare a gazelor arse s  aib  o u oar  pant  c tre central , pentru a evita ca eventualul condens s  se scurg  spre
exterior, f când s  curg  pic turi.

fig. 21 - Accesorii de plecare pentru conducte coaxiale

Înainte de a trece la instalare, verifica i cu ajutorul tabel 2 s  nu fie dep it  lungimea maxim  permis , inând cont de
faptul c  fiecare cot coaxial duce la reducerea indicat  în tabel. De exemplu, o conduct  cu  60/100 compus  dintr-
un cot 90° + 1 metru orizontal are  o lungime total  echivalent  cu 2 metri.

Tabel. 2 - Lungime maxim  conducte coaxiale

Coaxial  60/100 Coaxial  80/125

Lungime maxim  permis 5 m 15 m

Factor de reducere cot 90° 1 m 0,5 m

Factor de reducere cot 45° 0,5 m 0,25 m
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Racordarea  cu tuburi separate

fig. 22 - Exemple de racordare cu tuburi separate (  = Aer /  = Gaze arse)

Pentru racordarea conductelor separate monta i pe aparat  urm torul accesoriu de plecare:

fig. 23 - Accesoriu de plecare pentru conducte separate

Înainte de a trece la instalare, verifica i s  nu fie  dep it  lungimea maxim  permis , efectuând un calcul simplu:
1. Stabili i complet schema sistemului  cu co uri duble, inclusiv accesoriile i terminalele de ie ire.
2. Consulta i tabel 4 i identifica i pierderile în meq (metri echivalen i)  ale fiec rui component, în func ie de pozi ia de

instalare.
3. Verifica i ca suma total  a pierderilor s  fie inferioar   sau egal  cu lungimea maxim  permis  în tabel 3.

Tabel. 3 - Lungime maxim  conducte separate

Conducte separate

Lungime maxim  permis 55 meq
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Tabel. 4 - Accesorii

Racordarea la hornuri colective

fig. 24 - Exemple de racordare la hornuri (  = Aer /  = Gaze arse)

Dac  inten iona i s  racorda i centrala ECONCEPT TECH 35 C la un horn colectiv sau la un co  de fum separat cu tiraj
natural, hornul sau co ul de fum trebuie s  fie proiectate în mod expres de personal tehnic calificat profesional, în con-
formitate cu normele în vigoare, i trebuie s  fie corespunz toare pentru aparate cu camer  etan  dotate cu ventilator.
În special, hornurile i co urile de fum trebuie s  aib  urm toarele caracteristici:
• S  fie dimensionate conform metodei de calcul prescrise în normele în vigoare.
• S  fie etan e fa  de produsele rezultate în urma combustiei, rezistente la gazele arse i la c ldur i impermeabile

la condens.
• S  aib  sec iunea circular  sau patrulater , cu tiraj vertical, i s  nu prezinte strangul ri.
• S  aib  conductele prin care se evacueaz  gazele arse calde distan ate corespunz tor sau izolate fa  de materia-

lele combustibile.
• S  fie racordate la un singur aparat pe etaj.
• S  fie racordate la un singur tip de aparate (sau numai aparate cu tiraj for at, sau numai aparate cu tiraj natural).
• S  nu aib  dispozitive mecanice de aspirare în conductele principale.
• S  aib  depresiune, pe toat  lungimea lor, în condi ii de func ionare sta ionar .
• S  aib  la baz  o camer  de colectare a materialelor solide sau a eventualului condens, prev zut  cu u  metalic

de închidere etan  la aer.

Pierderi  în meq

Admisie
aer

Evacuare  gaze arse

Vertical Orizontal

 80 TUB 1 m M/F 1KWMA83W 1.0 1.6 2.0

COT 45° M/F 1KWMA65W 1.2 1.8

90° M/F 1KWMA01W 1.5 2.0

TRONSON cu priz  test 1KWMA70W 0.3 0.3

TERMINAL aer la perete 1KWMA85A 2.0 -

gaze arse la perete cu anti-
vânt

1KWMA86A - 5.0

CO  DE FUM Aer/gaze arse dublu 80/80 1KWMA84U - 12.0
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2.7 Racordare  evacuare condens
Centrala este dotat  cu un sifon intern pentru evacuarea condensului. Monta i racordul de inspec ie A i tubul flexibil
B, introducându-l  prin presiune circa 3 cm i fixându-l cu un colier. Umple i  sifonul cu circa 0,5 l. de ap i racorda i
tubul flexibil la instala ia de evacuare.

fig. 25 - Racordare evacuare condens
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3. Exploatarea i între inerea
Toate opera iile de reglare, transformare, punere  în func iune, între inere descrise în continuare trebuie efectuate numai
de Personal Calificat i cu calificare recunoscut  (în posesia  cerin elor tehnice profesionale prev zute de normele în vigo-
are)  ca de ex. personalul de la Serviciul Tehnic de Asisten  Clien i din zon .
FERROLI î i declin  orice responsabilitate pentru  pagubele produse bunurilor i/sau persoanelor ca urmare a interven iilor
efectuate asupra aparatului  de persoane necalificate i neautorizate. 

3.1 Regl rile
Transformarea  gazului de alimentare
Aparatul poate func iona cu alimentare cu gaz metan  sau G.P.L. i este proiectat din fabric  pentru a utiliza unul dintre
cele dou  tipuri de gaz,  a a cum se men ioneaz  în mod clar pe ambalaj sau pe pl cu a cu datele tehnice  ale apara-
tului. Dac  e necesar  utilizarea  aparatului cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie  s  achizi iona i kit-ul de
transformare corespunz tor i s  proceda i dup   cum urmeaz :
1. Scoate i carcasa.
2. Deschide i camera etan .
3. Desface i clema C de fixare i  scoate i conducta de gazA din grupul ventilator  - venturi.
4. Înlocui i duza B introdus  în tubul de gaz cu cea aflat  în kitul de transformare.
5. Monta i la loc tubul de gaz A cu clema i verifica i etan eitatea îmbin rii.
6. Aplica i pl cu a din kitul de trasformare al turi de pl cu a cu datele tehnice.
7. Monta i la loc camera etan i carcasa.
8. Modifica i parametrul referitor la tipul de gaz:

• aduce i centrala în modul stand-by
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  det. 1 i 2 - fig. 1 timp de 10 secunde: pe afi aj apare “P01“ care

clipe te intermitent.
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  det. 1 i 2 - fig. 1 pentru a seta parametrul 00 (pentru  func ionarea

cu metan) sau 01 (pentru func ionarea cu GPL).
• ap sa i pe tastele pentru ap  cald  menajer  det. 1 i 2 - fig. 1 timp de 10 secunde.
• centrala revine în modul stand-by

9. Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ie irea gazelor arse din central , verifica i ca nivelul de CO2 din
gazele arse, cu centrala în stare de func ionare la puterea maxim i minim , s  corespund  cu cel prev zut în ta-
belul cu datele tehnice pentru respectivul tip de gaz.

fig. 26 - Transformarea gazului de alimentare
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Activarea  modului TEST
Ap sa i simultan pe tastele pentru înc lzire  (det. 3 i 4 - fig. 1) timp de 5 secunde pentru a activa modul
TEST. Centrala se aprinde  la puterea maxim  de înc lzire reglat  conform paragrafului  urm tor.
Pe afi aj, simbolurile înc lzire (det. 14 - fig. 1) i ap  menajer  (det. 8 - fig. 1) clipesc intermitent; al turi va fi afi at
puterea de înc lzire.

fig. 27 - Modul TEST (putere înc lzire = 100%)

Pentru a dezactiva modul TEST repeta i secven a de activare.
Oricum, modul TEST se dezactiveaz  automat dup   15 minute.

Reglarea puterii de înc lzire
Pentru a regla puterea în circuitul de înc lzire, pune i centrala s  func ioneze în modul TEST (vezi sez. 3.1). Ap sa i pe
tastele pentru înc lzire (det. 3 i 4 - fig. 1) pentru a m ri sau a reduce puterea (minim  = 00 - maxim  = 100). Ap sând
pe tasta RESET înainte s  treac  5 secunde, puterea maxim  va r mâne cea pe care tocmai a i reglat-o. Ie i i din modul
TEST (vezi sez. 3.1).
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3.2 Punerea în func iune

B
Verific ri care trebuie efectuate la prima aprindere i dup  toate opera iile de între inere care au impus deco-
nectarea de la instala ii sau o interven ie la dispozitivele de siguran  sau la p r i ale centralei:

Înainte  de pornirea centralei
• Deschide i eventualele supape de blocare  între central i instala ii.
• Verifica i etan eitatea instala iei de gaz, ac ionând cu  grij i folosind o solu ie de ap  cu s pun pentru  a c uta

eventualele pierderi de la racorduri.
• Verifica i preînc rcarea corect  a vasului de expansiune (det. sez. 4.4).
• Umple i instala ia hidraulic i asigura i o evacuare complet   a aerului din central i din instala ie, deschizând  su-

papa de evacuare aer montat  pe central i eventualele supape  de evacuare din instala ie.
• Umple i sifonul de evacuare a condensului i verifica i racordarea corect  la instala ia de evacuare a condensului.
• Verifica i s  nu existe pierderi de ap  în instala ie,  în circuitele de ap  menajer , la racorduri sau în central .
• Verifica i racordarea corect  a instala iei electrice i buna func ionare a instala iei de împ mântare.
• Verifica i ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de înc lzire  s  fie cea necesar
• Verifica i s  nu existe lichide sau materiale inflamabile  în imediata apropiere a centralei.

Verific ri în timpul func ion rii
• Porni i aparatul a a cum se arat  în sez. 1.3.
• Verifica i etan eitatea circuitului de combustibil i a instala iilor de ap .
• Controla i eficien a co ului de fum i a conductelor aer-gaze arse în timpul func ion rii centralei.
• Verifica i etan eitatea corect i func ionalitatea sifonului i a instala iei de evacuare a condensului.
• Controla i ca circula ia apei, între central i instala ii, s  se desf oare corect.
• Asigura i-v  c  valva de gaz moduleaz  corect, atât în faza de înc lzire, cât i în cea de preparare a apei calde

menajere.
• Verifica i aprinderea în bune condi ii a centralei, efectuând diferite încerc ri de aprindere i de stingere, cu ajutorul

termostatului de camer  sau al comenzii la distan .
• Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ie irea gazelor arse din central , verifica i ca nivelul de CO2 din

gazele arse, cu centrala în stare de func ionare la puterea maxim i minim , s  corespund  cu cel prev zut în ta-
belul cu datele tehnice pentru respectivul tip de gaz.

• Asigura i-v  ca valoarea consumului de combustibil indicat  de contor s  corespund  cu valoarea indicat  în tabelul
cu datele tehnice de la sez. 4.4.

• Verifica i programarea corect  a parametrilor i efectua i eventualele personaliz ri necesare (curb  de compensare,
putere, temperaturi etc.).

3.3 Între inerea
Controlul periodic
Pentru a men ine în timp corecta func ionare a aparatului, e necesar s  solicita i personalului calificat un control anual
care s  prevad  urm toarele verific ri:
• Dispozitivele de control i de siguran  (valv  de gaz, debitmetru, termostate etc.) trebuie s  func ioneze corect.
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie s  fie perfect eficient.
• Camera etan  trebuie s  fie ermetic .
• Conductele i terminalul aer-gaze arse nu trebuie s  fie blocate i nu trebuie s  prezinte pierderi.
• Sistemul de evacuare al condensului trebuie s  fie eficient i nu trebuie s  prezinte pierderi sau blocaje.
• Arz torul i schimb torul de c ldur  trebuie s  fie curate i f r  incrusta ii. Pentru o eventual  cur are nu utiliza i

produse chimice sau perii de o el.
• Electrodul nu trebuie s  aib  incrusta ii i trebuie s  fie pozi ionat corect.
• Instala iile de gaz i de ap  trebuie s  fie etan e.
• Presiunea apei din instala ia rece trebuie s  fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar, aduce i-o din nou la aceast

valoare.
• Pompa de circula ie nu trebuie s  fie blocat .
• Vasul de expansiune trebuie s  fie plin.
• Debitul de gaz i presiunea trebuie s  corespund  cu valorile indicate în tabelele respective.

A
Eventuala cur are a carcasei, a panoului de comand i a p r ilor finisate ale centralei se poate face cu o
cârp  moale i umed , eventual îmbibat  cu ap  cu s pun. Trebuie evita i to i detergen ii abrazivi i solven ii.
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Deschiderea  carcasei
Pentru a deschide carcasa centralei (fig. 28):
1. De uruba i uruburile (1)
2. Deschide i prin rotire carcasa (2)
3. Ridica i i scoate i carcasa (3)

fig. 28 - Deschiderea carcasei

Analizarea combustiei
Se poate efectua analizarea combustiei prin punctele de prelevare aer (det. 2) i gaze arse (det. 1) indicate în fig. 29.
Pentru a efectua m sur toarea proceda i astfel:
1. Deschide i punctele de prelevare aer i gaze arse
2. Introduce i sondele
3. Ap sa i pe tastele "+" i "-" timp de 5 secunde, pentru a activa modul TEST
4. A tepta i 10 minute pentru ca centrala s  ating  stabilitatea
5. Efectua i m sur toarea
Pentru metan, citirea pentru CO2 trebuie s  fie cuprins  între 8,7 i 9 %.
Pentru GPL, citirea pentru CO2 trebuie s  fie cuprins  între 9,5 i 10 %.

A
Analizele efectuate cu centrala nestabilizat   pot duce la erori de m surare.

fig. 29 - Analizarea combustiei
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3.4 Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea
În caz de anomalii sau de probleme în func ionare, afi ajul  clipe te intermitent i apare codul care identific  anomalia. 
Exist  anomalii care cauzeaz  bloc ri permanente (desemnate  cu litera “A”): pentru reluarea func ion rii  e suficient
s  ap sa i tasta RESET (det. 8 - fig. 1) timp de 1 secund , sau prin intermediul tastei RESET  a cronocomenzii la di-
stan  (op ional) dac  este instalat ; dac  centrala  nu porne te din nou, e necesar s  rezolva i mai întâi anomalia.
Alte anomalii cauzeaz  bloc ri temporare (desemnate  cu litera “F”), care sunt restabilite automat  imediat ce valoarea
revine în regimul de func ionare normal  al centralei.

Tabel. 5 - List   anomalii

Cod anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie

A01 Arz torul  nu se aprinde

Lipsa gazului Controla i ca debitul  de gaz la central  s  fie regu-
lat, iar aerul s  fi fost evacuat  din evi

Anomalie electrod de detectare / 
aprindere

Controla i cablajul electrodului i ca acesta s  fie 
pozi ionat corect i s  nu aib  incrusta ii

Valv  gaz defect Verifica i i înlocui i  valva de gaz

Presiunea gazului din re ea e 
insuficient Verifica i presiunea gazului din re ea

Sifon înfundat Verifica i i eventual cur a i sifonul

A02 Semnal  prezen  flac r
cu arz torul stins

Anomalie electrod Verifica i cablajul electrodului de ionizare

Anomalie cartel Verifica i cartela

A03 Interven ie  protec ie supra-
temperatur

Senzor circuit de înc lzire  
defect

Controla i pozi ionarea  i func ionarea corect  a 
senzorului în circuitul de înc lzire

Lips  circula ie ap   în instala ie Verifica i pompa de circula ie

Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

A04 Interven ie siguran  con-
duct  evacuare  gaze arse

Anomalia F07 generat  de 3 ori 
în ultimele 24 ore

Vezi anomalia F07

A05 Interven ie protec ie venti-
lator

Anomalia F15 generat  timp de 
1 or  consecutiv Vezi anomalia F15

A06
Lipsa  fl c rii dup  faza de 
aprindere (de 6 ori în 4 
min.)

Anomalie electrod de ionizare Controla i pozi ia electrodului de ionizare i even-
tual înlocui i-l

Flac r  instabil Controla i arz torul

Anomalie Offset valv  de gaz Verifica i calibrarea Offset la puterea minim

Conducte aer/gaze arse astu-
pate

Îndep rta i  blocajul din horn, din conductele de 
evacuare gaze arse i admisie aer i din terminale

Sifon blocat Verifica i i eventual cur a i sifonul

F07 Temperatur  gaze arse ridi-
cat

Horn par ial blocat sau insufi-
cient

Controla i  eficien a co ului de fum, a conductelor 
de evacuare gaze arse i a terminalului de ie ire

Pozi ia senzorului de gaze arse Controla i  pozi ionarea i func ionarea corect  a 
senzorului de gaze arse

F10 Anomalie senzor tur 1

Senzor  defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj  în scurt circuit

Cablaj  întrerupt

F11 Anomalie senzor retur

Senzor  defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj  în scurt circuit

Cablaj  întrerupt

F12 Anomalie senzor ap  cald
menajer

Senzor  defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj  în scurt circuit

Cablaj  întrerupt

F13 Anomalie senzor gaze arse

Senzor  defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj  în scurt circuit

Cablaj  întrerupt
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F14 Anomalie senzor tur 2

Senzor  defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj  în scurt circuit

Cablaj  întrerupt

F15 Anomalie ventilator

Lipsa  tensiunii de alimentare 
230V Verifica i  cablajul conectorului cu 3 borne

Semnal  tahimetric întrerupt Verifica i  cablajul conectorului cu 5 borne

Ventilator defecte Verifica i  ventilatorul

F34 Tensiune  de alimentare 
mai mic  de 170V Probleme  la re eaua electric Verifica i  instala ia electric

F35 Frecven a  din re ea e anor-
mal Probleme  la re eaua electric Verifica i  instala ia electric

F37 Presiunea apei din 
instala ie nu e corect

Presiune  prea sc zut Umple i  instala ia

Presostatul  ap  nu este 
conectat sau este defect Verifica i  senzorul

F39 Anomalie sond  extern

Sond   defect  sau scurt circuit 
cablaj Verifica i  cablajul sau înlocui i senzorul

Sond   deconectat  dup  ce a i
activat temperatura variabil

Conecta i din nou  sonda extern  sau dezactiva i
temperatura variabil

A41 Pozi ionare  senzori Senzor  tur deconectat de la tub Controla i  pozi ionarea i func ionarea corect  a 
senzorului din circuitul de înc lzire

F42 Anomalie senzor înc lzire Senzor  defect Înlocui i  senzorul

Cod anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie
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4. Caracteristici i date tehnice
4.1 Dimensiuni i racorduri

fig. 30 - Dimensiuni i racorduri

1 = Tur instala ie de înc lzire
2 = Ie ire ap  cald  menajer
3 = Intrare gaz

4 = Intrare ap  cald  menajer
5 = Retur instala ie de înc lzire
6 = Evacuare supap  de siguran
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4.2 Vedere  general i componente principale

fig. 31 - Vedere general

5 Camer  etan
7 Intrare gaz 
8 Ie ire ap  cald  menajer
9 Intrare ap  menajer
10 Tur instala ie
11 Retur instala ie 
14 Supap  de siguran
16 Ventilator 
19 Camer  de ardere 
22 Arz tor principal
29 Colector ie ire gaze arse 
32 Pomp  de circula ie circuit de înc lzire 
36 Evacuare automat  aer
37 Filtru intrare ap  rece
39 Regulator de debit 
42 Sond  temperatur  ap  menajer
44 Valv  de gaz 

56 Vas de expansiune 
74 Robinet de umplere instala ie
82 Electrod de detectare 
95 Valv  deviatoare 
114 Presostat ap
136 Debitmetru
161 Schimb tor de c ldur  cu condensare 
186 Senzor de retur 
188 Electrod de aprindere
191 Senzor temperatur  gaze arse
193 Sifon
194 Schimb tor de c ldur  ap  menajer
196 Rezervor condens 
201 Camer  amestecare 
250 Filtru tur instala ie
278 Senzor dublu (Siguran  + Înc lzire)
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4.3 Circuitul  hidraulic

fig. 32 - Circuitul hidraulic

7 Intrare gaz 
8 Ie ire ap  cald  menajer
9 Intrare ap  menajer
10 Tur instala ie
11 Retur instala ie 
14 Supap  de siguran
16 Ventilator 
32 Pomp  de circula ie circuit de înc lzire 
36 Evacuare automat  aer
37 Filtru intrare ap  rece
42 Sond  temperatur  ap  menajer
44 Valv  de gaz 
56 Vas de expansiune 

74 Robinet de umplere instala ie
95 Valv  deviatoare 
114 Presostat ap
136 Debitmetru
154 Tub evacuare condens
161 Schimb tor de c ldur  cu condensare 
186 Senzor de retur 
193 Sifon
194 Schimb tor de c ldur  ap  menajer
196 Rezervor condens 
241 By-pass automat
250 Filtru tur instala ie
278 Senzor dublu (Siguran  + Înc lzire)
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4.4 Tabel cu datele tehnice
În coloana din dreapta e indicat  abrevierea utilizat   pe pl cu a cu datele tehnice.

Dat Unitate Valoare

Putere termic  max. înc lzire kW 34.8 (Q)

Putere termic  min. înc lzire kW 6.5 (Q)

Putere termic  max. înc lz. (80/60°C) kW 34.2 (P)

Putere termic  min. înc lz. (80/60°C) kW 6.3 (P)

Putere termic  max. înc lz. (50/30°C) kW 36.7

Putere termic  min. înc lz. (50/30°C) kW 6.9

Putere termic  max. ap  menajer kW 34.8

Putere termic  min. ap  menajer kW 6.5

Putere termic  max.  ap  menajer kW 34.2

Putere termic  min.  ap  menajer kW 6.3

Presiune gaz alimentare  G20 mbar 20

Debit gaz max. G20 m3/h 3.68

Debit gaz min. G20 m3/h 0.69

Presiune gaz alimentare  G31 mbar 37

Debit gaz max. G31 kg/h 2.73

Debit gaz min. G31 kg/h 0.51

Clas  eficien  directiva  92/42 CEE -

Clas  de emisii  NOx - 5 (NOx)

Presiune max. de func ionare  înc lzire bar 3 (PMS)

Presiune min. de func ionare  înc lzire bar 0.8

Temperatur  max. înc lzire °C 95 (tmax)

Con inut ap  înc lzire litri 2

Capacitatea vasului de expansiune  pentru instala ia de înc lzire litri 10

Presiune de preînc rcare  vas de expansiune înc lzire bar 1

Presiune max. de func ionare  ap  cald  menajer bar 9 (PMW)

Presiune min. de func ionare  ap  cald  menajer bar 0,25

Con inut ap  cald  menajer litri 0,5

Debit ap  cald  menajer t  25°C l/min 19.6

Debit ap  cald  menajer t  30°C l/min 16.3 (D)

Grad de protec ie IP X5D

Tensiune de alimentare V/Hz 230V/50Hz

Puterea electric  absorbit W 140

Puterea electric  absorbit   ap  cald  menajer W 140

Greutate în gol kg 42

Tip de aparat C13-C23-C33-C43-C53-
C63-C83-B23-B33

PIN CE 0063BR3161
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4.5 Diagrame
Pierdere  de sarcin  / În l ime de pompare pompe de circula ie

A Pierderi de sarcin  în central
1 - 2 - 3 Vitez  pomp  de circula ie
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4.6 Schem  electric

fig. 33 - Schem  electric

A
Aten ie: Înainte de a racorda termostatul de camer  sau cronocomanda la distan , scoate i puntea de pe
panoul de borne.

16 Ventilator 
32 Pomp  de circula ie înc lzire 
42 Senzor temperatur  ap  menajer
44 Valv  de gaz 
72 Termostatul de camer
82 Electrod de detectare 
95 Valv  deviatoare 
114 Presostat ap
136 Debitmetru
138 Sond  extern
139 Cronocomand  la distan
186 Senzor de retur

188 Electrod de aprindere
191 Senzor temperatur  gaze arse
278 Senzor dublu (înc lzire + siguran )
A Contact ON/OFF debitmetru
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